




TrN:;;;;J 

1.ERGÄNZUNG 

zur Bescheinigungsnummer: 
Gerät: 

Hersteller: 
Anschrift: 

Auftragsnummer: 
Ausstellungsdatum: 

Änderungen: 

TÜV 08 ATEX 554871 
Temperaturbegrenzer DTL III Ex 
Typ 17-8865-4*22/2200 30** 
BARTECGmbH 
Max-Eyth-Straße 16 
97980 Bad Mergentheim 
Deutschland 
8000426394 
02.09.2014 

Im Rahmen der 1. Ergänzung wurde die Benennung des Gerätes überarbeitet und die 
Übereinstimmung des Gerätes mit den aktuellen Normen geprüft. 

Die Kennzeichnung lautet zukünftig: 

® II (2) GD [Ex e Gb] llC/lllC bzw. [Ex eb] llC/lllC 

Die elektrischen Daten sowie alle weiteren Angaben gelten unverändert für diese Ergänzung. 

Das Gerät incl. dieser Ergänzung erfüllt die Anforderungen der folgenden Normen: 

EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-30-1 :2007 

(16) Die Prüfungsunterlagen sind im Prüfbericht Nr. 14 203 129933 aufgelistet. 

(17) Besondere Bedingungen 

keine zusätzlichen 

(1 8) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 

keine zusätzlichen 

TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstraße 20, 45141 Essen, benannt durch die Zentralstelle der Länder für 
Sicherheitstechnik (ZLS), ldent. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG ldent. Nr. 0032 
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