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  Proteção contra explosão   Dados técnicos 

 
ATEX 

Marcação  

 II 2G Ex d IIC T6 Gb 

 Ex tb IIIC T80°C Db 
 
CE 0044 
 
Certificado de teste 

PTB 03 ATEX 1142 X 

IECEx 

Marcação 

Ex d IIC T6 Gb 
Ex tb IIIC T80°C Db 
 
Certificado de teste 

IECEx EPS 12.0037X 

Faixa de temperatura ambiente máx. 

-20 °C a +60 °C  
(-4 °F a +140 °F) 

Permitido para as zonas 

1, 2 e 21, 22 
 

Classe de proteção 

IP65 (IEC/EN 60529) 

Material do invólucro 

Liga GD-AL 

Capacidade de corrente  

5 A 250 V AC (AC-15) 
0,16 A 230 V DC (DC-13) 
0,1 A 250 V AC 
máx. 25 VA para contatos de ouro 

Resistência de contato  

60 mF, medido na extremidade do cabo  
para 1 m (3.28 ft) de cabo 

Elemento interruptor 

Inversor com interrupção simples 

Sistema de interrupção 

Fecho brusco 

Tipo de conexão 

Cabo de conexão H05VV-F;  
4 x 0,75 mm² (18 AWG) 

Proteção contra curto-circuito 

Disjuntor de 5 A gL/gG 

Frequência de atuação 

máx. 1800 / h 

Precisão do ponto de interrupção com 
uso repetido 

± 0,1 mm (± 0,004 in) 

Abertura de contato 

- 

Vida útil 

Mecânica: 1 milhão de comutações 
Elétrica: depende da carga 

Resistência a vibração 

10 G para 10 a 2000 Hz 

Resistência a choque 

50 G para choque com duração de 6 ms 
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Notas relativas às instruções 

Ao trabalhar em zonas com risco de explosão, 
a segurança de pessoas e equipamentos 
depende do cumprimento dos regulamentos de 
segurança relevantes. As pessoas que são 
responsáveis pela montagem e manutenção 
têm uma responsabilidade especial. Para isso, 
é necessário um conhecimento preciso das 
disposições e determinações válidas. 
As instruções resumem as mais importantes 
medidas de segurança e devem ser lidas por 
todas as pessoas que trabalham com o produto 
para que elas sejam familiarizadas com o 
correto manuseio do produto. 
As instruções devem ser conservadas e estar 
disponíveis em todo o tempo de vida do 
produto. 
 

Descrição 

O interruptor de limite de precisão, tipo 07-295.-
..30, serve para a interrupção de circuitos de 
comando e sinal. Adaptadores de atuador são 
utilizados segundo a necessidade. 
O cabo de conexão vem com fiação de fábrica, 
com relaxamento de tensão e fixada no invólu-
cro por injeção.  
O interruptor básico embutido é um inversor de 
1 polo, com alta precisão de interrupção e 
reprodutibilidade precisa do ponto de inter-
rupção. 
O interruptor de limite de precisão correspon-de 
às normas europeias de proteção contra ex-
plosão IEC/EN 60079, tendo portanto per-
missão para utilização em praticamente todas 
as áreas sujeitas a explosões. 
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Instruções de segurança 

O interruptor de limite de precisão foi desen-
volvido para assumir funções de segurança 
como parte de um equipamento ou máquina 
completa. Via de regra, um sistema seguro 
completo inclui sensores, unidades de proces-
samento, sinalizadores e dispositivos para 
desligamento seguro. É de responsabilidade do 
fabricante do equipamento ou máquina prover 
a segurança da funcionalidade geral.  
A BARTEC não assume nenhuma responsabi-
lidade por recomendações feitas por esta 
descrição ou nela implícitas. Esta descrição 
não confere nenhum direito de garantia ou 
responsabilização além daque-les constantes 
nas Condições Gerais de Fornecimento da 
BARTEC.  
A utilização em áreas diferentes das indica-das 
ou a modificação do produto por outro que não 
o fabricante é proibida e isenta a BARTEC de 
responsabilidade por defeito e outras respon-
sabilidades. 
Na instalação ou operação de equipamento 
elétrico protegido contra explosão, devem-se 
observar as orientações relevantes de insta-
lação e operação. 
Devem ser observadas todas as normas legais 
em geral vigentes e outras diretrizes obri-
gatórias de segurança do trabalho, proteção 
contra acidentes e proteção ambiental. 
O interruptor de limite de precisão só deve ser 
operado quando limpo e em perfeito estado. O 
interruptor de limite de precisão não deve ser 
usado como limitador mecânico. Não são 
permitidas adaptações e modificações. 
 

Marcação 

Os pontos particularmente importantes destas 
instruções são marcados com um símbolo: 
 

 
PERIGO indica um risco que resulta em morte 
ou lesão grave se não for evitado. 

 
ATENÇÃO indica um perigo que pode resultar 
em morte ou lesão grave se não for evitado. 

 
CUIDADO indica um perigo que pode resultar 
em lesões se não for evitado. 

 
AVISO indica medidas para evitar danos 
materiais. 
 

 Nota 

Notas importantes e informações relativas à 
gestão eficaz, econômica e ambiental. 

 

 Normas observadas 

IEC 60079-0:2007 
EN 60079-0:2009 
IEC 60079-1:2007 
EN 60079-1:2007 
IEC 60079-31:2008 
EN 60079-31:2009 
EN 60947-5-1:2004 
 

Transporte, armazenamento 

 
Pode-se danificar o interruptor de limite de 
precisão com transporte ou armazenamento 
indevidos. 
� Transporte e armazenamento permitidos 

somente na embalagem original. 

 

Montagem, instalação e 
colocação em funcionamento 

 
Perigo de ferimentos graves devido ao  
método incorreto. 
� Todos os trabalhos de montagem, 

desmontagem, instalação e colocação em 
operação devem ser realizados 
exclusivamente por técnicos autorizados. 

Montagem / desmontagem 

 
Montagem incorreta pode levar a ferimentos 
graves. 
� Deve-se observar a IEC/EN 60079-14 na 

instalação de equipamentos elétricos em 
áreas sujeitas a explosões. 

Antes da montagem, deve-se verificar se o 
interruptor de limite de precisão se encontra 
em perfeito estado. 
O interruptor de limite de precisão possui 
invólucro metálico e é provido de um cabo de 
proteção (verde e amarelo). Adicionalmente, há 
uma conexão para cabo de proteção na parte 
exterior do invólucro.  
O cabo de conexão deste interruptor deve ser 
instalado firmemente, com proteção suficiente 
contra danos mecânicos. 

Instalação 

 Nota 
Para conexão e identificação dos fios, consulte 
a página 3. Para as opções de atuador e 
diagrama de curso, consulte a Ficha técnica do 
interruptor de limite de precisão. 

 

 Colocação em operação 
Antes da colocação em operação, deve-se 
verificar o seguinte: 
• O interruptor de limite de precisão está 

devidamente instalado. 
• O interruptor de limite de precisão não 

está danificado. 
• Não há corpos estranhos na área de 

operação. 
• Os cabos foram instalados devidamente. 
• Todos os parafusos estão firmemente 

fixados. 
• O invólucro do interruptor não está 

danificado. 
 

 Nota 

A faixa de temperatura e o relaxamento de 
tensão dos cabos informados são válidos para 
“colocação fixa dos cabos". 

 

Operação 

 
Morte ou perigo de ferimento devido ao uso 
não conforme as especificações. 
� O interruptor de limite de precisão só deve 

ser operado dentro dos limites técnicos 
aplicáveis (vide página 1). 

 

Manutenção e conserto 

 
Perigo de ferimentos graves devido ao  
método incorreto. 
� Todos os trabalhos de manutenção e 

conserto devem ser realizados somente 
por técnicos autorizados. 

� Deve-se observar a IEC/EN 60079-17. 

Manutençã 

 
Componentes danificados podem levar a 
acidentes graves. 
� Verificar regularmente o interruptor de 

limite de precisão e os cabos quanto a 
fissuras, danos e estabilidade. 

O operador do interruptor de limite de precisão 
deve mantê-lo no estado devido, operá-lo 
devidamente, cuidá-lo e limpá-lo regularmente. 

Conserto 

O interruptor de limite de precisão está 
defeituoso quando a unidade interruptora não 
possui mais função interruptora. 
Interruptores de limite de precisão defeituosos 
não podem ser reparados. Eles devem ser 
trocados, levando-se em conta este manual de 
operação. 
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Acessórios e peças de reposição 

Para a conexão em áreas sujeitas a explosões, 
a BARTEC oferece uma variedade de quadros 
de distribuição. 
 
 

 Descarte 

Os componentes do interruptor de limite de 
precisão contêm peças de metal e plástico. 
Portanto, para o descarte, os requisitos legais 
para lixo eletrônico devem ser cumpridos (por 
exemplo, descarte através de uma empresa de 
gestão de resíduos aprovada). 
 

 Endereço da assistência técnica 

BARTEC GmbH 
Max-Eyth-Straße 16 
D-97980 Bad Mergentheim 
Alemanha 
Tel.: +49 7931 597-0 
Fax: +49 7931 597-119 
 

 

Dimensões em mm (in)      

 
 

  

 
 

 

Conexão      

 
 

 Legenda: 

BK fio preto 
BN fio marrom 
BU fio azul 
GY fio cinza 
GN/GE fio verde e amarelo 
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